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MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI GAS PURI AD USO A NALITICO E SCIENTIFICO PRESSO IL 
CAMPUS SCIENTIFICO IN VIA TORINO A MESTRE E INCA. 

Oggetto del servizio è la manutenzione estesa agli impianti gas puri installati negli edifici Beta, Gamma, Delta, 
Interrato comparto C8, interrato comparto C10, depositi aree esterne del Campus, nonché presso l’edificio Eta e 
Zeta e Inca secondo le condizioni di seguito descritte: 
 
1 - Manutenzione ordinaria 
 
Gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di distribuzione dei gas puri ad uso analitico e scientifico 
comprendono attività quali ispezione/prova/controllo, sostituzione e ricambio di componenti degli impianti, attività di 
taratura e di aggiustaggio. 
Gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere svolti da personale formato secondo le procedure interne 
di riferimento, secondo la frequenza di seguito riportata: 
 

PERIODICITA’ DELLE VERIFICHE FUNZIONALI  

Componente dell’impianto Frequenza (periodicità) 

 Quadrimestrale  Annuale  

Centrale alimentata da bombole ●  

Verifica pressioni collettori principali e nelle dorsali di piano ●  

Verifica quadri di allarme e taratura set point ●  

Verifica funzionamento delle riserve con scambio con 
interscambio delle sorgenti 

●  

Verifica tubazioni, supporti, etichettatura  ● 

Verifica tenuta delle tubazioni e dei componenti  ● 

Verifica dei riduttori di linea con simulazioni e proporzionalità di 
erogazione 

●  

Verifica valvole di intercettazione, tenuta e interblocco  ●  

Verifica Unità terminali ●  

 
 
2 - Manutenzione straordinaria  
 
Per manutenzione straordinaria s’intendono gli interventi di ripristino della funzionalità resisi necessari a seguito di: 
 

- richiesta del committente (a chiamata) . 
- rilievo contestuale alle verifiche svolte durante la manutenzione ordinaria. Per tali interventi dovrà 

essere preventivamente richiesta l’autorizzazione a procedere.  
 

La manutenzione straordinaria verrà espletata secondo quanto previsto per i Lavori a Richiesta indicati nel Capitolato 
Speciale parte Tecnica ed Amministrativa. 
 
 


