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DIVISIONE SERVIZI TECNICI 
 
 

MULTISERVIZI  
DI MANUTENZIONE 

 

ALLEGATO AN 13 
ANAGRAFICA IMPIANTI DI 
SPEGNIMENTO A GAS E 

SUBLIMAZIONE
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IN01 
CA’ FOSCARI: 
 
Impianto 1 bombole Azoto 50 litri 1 ugello 
 
IN23 
PALAZZO VENDRAMIN: 
 
Impianto 3 bombole da 80 litri Azoto-Argon-Anidride Carbonica - 2 ugelli 
 
IN09 
RIO NUOVO: 
 
Impianto 3 bombole 80 litri Azoto-Argon 2 ugelli 
 
IN32.1 
VIA TORINO: 
 
Impianto 2 bombole 80 litri Argon-Azoto 1 ugello 
 
IN17 
S. GIOBBE: 
 
VECCHIA BEC: Impianto 70 bombole da 140 litri Argonite, 70 ugelli. 
 
NUOVA BEC: Impianto 23+2 bombole FP3000 3 kg / FP1200 1,2 kg Aerosol condensato 
di Sali di potassio 25 ugelli 
 
 
 


